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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SZCZECINIE
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HK.9020.6.8.2024 Szczecin, dnia 26.02.2024 .,

ZBIORCZA OCENA JAKOSCI WoDY 74 2023 ROK

Na podstawie:

-art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej ji i j

3 J  Inspekcji Sanitarne,
(Dz. U. 2 2023 r-, poz. 338 ze zm.), >
-§4 rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. W sprawie wymagar, Jjakim
Powinna odpowiadac woda ng plywalniach (Dz. U. ; 2022r., poz. 1230),

oraz po przeanalizowaniy:

-Parametréw jakosci wody na ptywalni ocenionych na podstawie Wymagan, o ktérych mowa
W § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia,
-wynikéw ‘badaﬁ wody na ptywalni wykonywanych Przez zarzadzajacego plywalnia,

-zakresu i czestotliwosci wykonywania badar Przez  zarzadzajacego plywalnia oraz
zastosowanych metod referencyjnych analiz,

-wynikéw badar wody wykonanych przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
W Szczecinie,

Parstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie stwierdza, 7e woda na Ptywalni
Politechniki Morskiej przy ul. Teofila Starzyriskiego 9a w Szczecinie jest przydatna do kapieli.

UZASADNIENIE

Plywalnia posiada 1 niecke basenowa. Probki wody do badan byly pobierane zgodnie
z zatwierdzonym przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie
harmonogramem poboru prébek wody.

Parametry jakosci wody oceniano na podstawie wymagan okreslonych w § 3 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagar, jakim
powinna odpowiadaé woda na plywainiach. Ich analiza wykazata prawidtowe
przeprowadzanie biezacych obserwacji zawierajacych udokumentowane spostrzezenia
i podejmowane czynnodci. Nie odnotowywano w wodzie zanieczyszczeri  katowych
i wymiotnych.

Zakres i czestotliwoséé wykonanych badan wody przez zarzadzajacego ptywalnia oraz
stosowane metodyki referencyjne analiz 3 zgodne z zatacznikiem nr 3 j zatgcznikiem nr 4
do rozporzadzenia. Zakres przeprowadzanych badai na plywalni obejmowat: metnosé,
stezenie jonéw wodoru, azotany, indeks nadmanganianowy (utlenialnos¢), sTHM, chloroform,
chlor wolny, chlor zwigzany, potencjat redox, liczbe bakterii Escherichia coli, liczbe bakterii
Pseudomonas aeruginosa w 100 ml wody, 0gdlng liczbe mikroorganizméw w 36+2°C po48h
w 1 ml wody, liczbe bakterii Legionella sp. w 100 m| wody.
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Pobierano prébki wody z nastepujacych punktéw:

-z systemu cyrkulacji: woda wprowadzana do niecki basenowe;j,

-z niecki basenu,

-z natrysku w zakresie bakterii Legionella sp.

Analizy prébek wody pobranych na Plywalni Politechniki Morskiej przy ul. Teofila
Starzyriskiego 9a w Szczecinie w roku 2023 realizowato laboratorium posiadajagce akredytacje
Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badan odpowiadajacych metodykom
referencyjnym analiz wody na ptywalniach okreslonych w zataczniku nr 4 do rozporzadzenia.

Na przestrzeni raportowanego okresu nie stwierdzono przekroczeri parametréw
mikrobiologicznych, zaréwno w prébkach wody pobieranych w ramach kontroli wewnetrznej
jak i w ramach kontroli urzedowej. W zwigzku z przekroczeniem stezenia chloru zwigzanego
w prébkach wody pobranych w ramach kontroli wewnetrznej z niecki i systemu cyrkulacji
podjete zostaly dziatania naprawcze polegajace na obfitym przeptukaniu filtréw oraz
czesciowej wymianie wody w basenie. Powyisze dziatania okazaty sig skuteczne —w prébkach
wody pobranych po przeprowadzeniu dziatan nie stwierdzono przekroczeri wskazanego
parametru.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie Po przeprowadzeniu analizy wynikéw
badari wody stwierdza, ze spetnia ona wymagania okreslone w zatacznikach Nr 1 i 2 do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagar, jakim
powinna odpowiadac woda na plywalniach.

Zgodnie z §7 cyt. rozporzadzenia zarzadzajacy ptywalnia w komunikacie zamieszczonym na
tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej (jezeli taka jest prowadzona),
informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakosci wody na ptywalni dokonanej przez
wiasciwego paristwowego inspektora sanitarnego.

Panstwowy

Powiatowy Inspektgr Sanitarny

Politechnika Morsks

w Szczecinie
Otrzymuja:

822024029530
1. Politechnika Morska, ul. Waty Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
2. Oddziat Higieny Komunalnej aa
Do wiadomosci:
1. Zachodniopomorski Paristwowy Wojewédzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie,
wyfacznie drogg elektroniczna na adres: hk.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl
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